
(100AT)
25.8KV 200AF
P.F

3Φ 3000KVA

SV:3.3KV
PV:22.9KV

TR-2

V.C.B

1
HV

3Φ 2000KVA

PV:22.9KV
SV:3.3KV

TR-1

150/5A
C.T x 2

O.C.R PF A

V

KW

E1 x 2
O.C.R

V.C.B

E1 x 2
KW PF

3
HV

A

7.2KV 400A 7.2KV 400A 7.2KV 400A

E1 x 2
O.C.R

V.C.B

KW PF A

HV
5

100/5A  8KA

E1

O.C.R

C.Tx2  

x 2
PFKW A

CV325° - 1C x 3
6.6KV

E1

E1

LA
4.5KV
2.5KA

E1

2.5KA
4.5KV
LA

E1

(8KA) (8KA) (8KA)

HV
2

HV
4 6

HV

O.C.R

7.2KV 400/5A 8KA

E1

C.Tx2

x 2
PFKW A

(8KA)

V.C.B
7.2KV 400A

75/5A

O.C.R

E1

C.T x 2
KW

x 2
PF A

18KV 2.5KA
(W/DISCON.)

E1

L.A

PF

22.9KV
CNCV - W
150° - 1C x 3

24KV 630A
520MVA

V.C.B

C.T x 3

12.5KA

O.C.R

O.C.G.R

O.C.RO.C.R KW

13.2KV/110V

M.O.F

3Φ 4W

200/5A

P.O.R

A

V
4

SV

SV
3

25.8KV 630A
MOTOR TYPE

M

LBS

C.H

C.H

2
SV

1
SV

PT-2
3.3KV/110V

V

PT-2

V

PT-2

V

PT-2

V

3.3KV/110V 3.3KV/110V 3.3KV/110V

150°-1C x 3 (ELP 150) x 2L
22.9KV CNCV - W

C.T x 3
60/5A

AKW PFO.C.R

O.C.G.R

24KV 630A
12.5KA

V.C.B

C.H C.HC.H

C.H

(신설)

SV
5

 x 3

GR
ZCT ZCT

GR
ZCT

GR
ZCT

GR
ZCT ZCT

SGR

(기설)

25.8KV 400AF
(400AT)

P.F

200/5A

CNCV-W 60°-1C x 3
22.9KV (신설)

CV 5.5°-2C 
600V (신설)

CV 38°-1C X 3
6.6kV

CV 38°-1C X 3
6.6kV

CV 38°-1C X 3
6.6kV

CV 38°-1C X 3
6.6kV

CV 200°-1C X 3
6.6kV

CV 38°-1C X 3
6.6kV

FROM : KEP. CO
3Φ 4W 22.9KV-Y (인입거리 : 165M)

과전류강도 : 40배

VAR.MD.M 

E3

F

C.H

C.H

3.3KV
CV 200° - 1C x 3

150/5A
C.T x 2

150/5A
C.T x 2

12.5KA

P.F

(50AT)
25.8KV 200AF

7.2KV 400A
(8KA)

V.C.B

%Z = 6.66%

%Z=7%기준

(8KA)
7.2KV 400A
V.C.B

PT(MOLD)

13.2KV/110V
FUSE부착형

기

부  하

F

숙

사

활

관

생
상
경

대
학

과

학
대

문

관

생
회

학
과

학
대

법성 지 관

이과대학

SGR

G.P.Tx3 500VA
3

F

3.3KV
33

190V110V

F

V

부  하 부  하 부  하 부  하 부  하


